Rezultati preskusanja # Rezuliali oanaceni z § se nanadaio na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzraZen Metoda Zatetek |
Parameter Opemba Enota keot'na Kraj izvedbe ’Zﬁ'ﬁ,ﬁ‘g:"

Vzorec 23M24620: SOSPV Izlake, Zajetje Izlake (skupno)

Terenske meritve
Elektriéna prevodnost (20°C) 453 pSicm SIST EM 27888: 1398, na 2211.23
mestu odvzema 221123
Meritev opraviienapn T= 108 °C

Okus brez posebnosti  # ONORM M 8620: 2012, na 221123
mestu odvzema 221123
Temperatura vode 10.8 °c SISTDIN 38404-4:2000,na  2211.23
mestu odvzema 221123
Vonj brez vonja # ONORM M 8620: 2012, na 21123
meastu odvzema 221123
pH 16 SISTEN SO 10523: 2012, 221123
na mestu odvzema 221123

Meritev opraviienapn T=10.9°C




Mesto uporabe

Vzorec 23/124621: SOSPV lzlake

Terenske meritve

Klor-prost 013 mgll SISTEN IS0 7393-2:2018, 221123
na mestu odvzema 221123
Temperatura vode 112 G SISTDIN 38404-4:2000,na 221123
mestu odvzema 21123
Vzorec 23/124622: SOSPV lzlake
Terenske meritve
Elektriéna prevodnost (20°C) 456 pSlcm SIST EN 27888: 1996, na 21123
mestu odvzema 221123
Menfev opraviienapn T=129°C
Klor-prost 021 mglL SISTEN IS0 7393-2:2018, 221123
na mestu odvzema 221123
Okus brez posebnosti  # ONORM M 6620: 2012, na 221123
mestu odvzema 221123
Temperatura vode 129 G SIST DIN 38404-4:2000,na 221123
mestu odvzema 221123
Wonj brez vonja # ONORM M 6620: 2012, na 221123
mestu odvzema 221123
pH T6 SIST EN IS0 10523 2012, 221123
na mestu odvzema 21123
Menfev opraviienapn T=13.0°C
Vzorec 23/124623: SOSPV Izlake
Terenske meritve
Klor-prost 0.15 mglL SISTEN IS0 7393-2:2018, 221123
na mestu odvzema 221123
Temperatura vode 10.3 G SISTDIN 38404-4:2000,na 2211.23
mestu odvzema 221123
Vzorec 23/124624: SOSPV Izlake
Terenske meritve
Klor-prosti 0.20 mglL SISTEN IS0 7393-2:2018, 221123
na mestu odvzema 221123
Temperatura vode 1.7 G SISTDIN 38404-4:2000,na 2211.23
mestu odvzema 221123
Zajetja Zabreznik
Rezultati preskusanja
Rezultat lzragen Metoda Zatetek |
kljucek
Parameter Opomba Encta kot'na Kraj izvedbe zin;‘;e
Splosni fizikalno-kemijski parametri
SIST EN 150 7887 2012 - 231123
1
Barva (436 nm) <01 I metoda B, M8 231123
i 231123
Motnost <01 NTU 120 7027-1: 2016, MB 231123
_ N ) : 231123
Amoni) <0.013 mglL NH, SO 11732; 20050, MB 231123

[1]Metoda CFA



Mesto uporabe

. Zatetek |
Rezultat lzraZen Metoda =
kljuéek
Parameter Opomba Enota kot'na Kraj izvedbe z:néﬁ‘;e
Sploéni fizikalno-kemijski parametri
Kaly 23 mg/L K* EN ISO 14911; 19990 MB %g} :%g
Kalcij 66 mglL Ca* EN ISO 14911; 19990 MB 331 :%g
SIST EM IS0 T887- 2012 - 231123
A
Barva (436 nm) <01 L metoda B, MB 231123
_ . i 231123
Magnezij 28 mg/L Mg? EN ISO 14811; 19990 MB 231123
Matnost <01 NTU 150 T7027-1: 2016, MB %gj :%g
Among <0.013 mgl  NH o ISOTIT3ZZ008EMB o011
Stevilo kelonij pri 36 °C Stevilo kelonij pri22°C Koliformne bakterije Escherichia coli
150 6222-1999, tehnika IS0 6222:1999, tehnika
prelivania, gojidée YEA prelivanja, gojiste YEA 150 9308-1-2014 1S09308-1-2014
LJ LJ LJ
CFUmL CFUmL CFUMDO mL CFUMO0 mL
§t vzorca 21-4123 211.-2511.23 221231123 Z1-B03
Lab. &t Vzoréno mesto
23124620 .
23}24231 1 - Zajetje Iziake {pred pripravo) <10 15 26 ni najdeno
%gg]i;%1 <10 <10 ni najdena i najdeno
gg:;i;%z 3 <10 <10 ni najdena i najdeno
gggi;%a 4 <10 <1 ni najdena ni najdenc
231124624 5 <10 <10 ni najdeno ni najdeno

23124235




RazSirjena fizikalno kemijska analiza zajetij Zabreznik

Rezultati preskusanja

# Razultah oznaten 2 # sa nanasaio na neakr

Parameter Rezultat Enoty  \Zrazen Metoda
Opomba keot/'na Kraj izvedbe

Anerganski parametri
Celotni cianid <10 pgll CN 130 6703-1; 198417 MB

Kovine in mikroelementi

Natri 17 mglL Na IS0 17294-2- 2016, MB
Mangan <10 uglL Mn IS0 17294-2- 2016, MB
Zelezo <0 # uglL Fe IS0 17294-2- 2016, MB
Aluminij <10 uglL Al IS0 17294-2- 2016, MB
Kadmij <0.10 uglL Cd IS0 17294-2- 2016, MB
Krom <10 uglL Cr IS0 17294-2- 2016, MB
Nikel] <1.0 uglL Ni IS0 17294-2- 2016, MB
Svinec 1.0 uglL Pb IS0 17294-2- 2016, MB
Antimon <10 uglL Sb IS0 17294-2- 2016, MB
Arzen <1.0 uglL As IS0 17294-2- 2016, MB
Baker <0.001 mglL Cu IS0 17294-2- 2016, MB

Selen <1.0 pall Se IS0 17294-2- 2016, ME




Rezultati preskusanja

# Rezultat oznateni 2 # se nanadajo na neakradi

Parameter Rezultat Enota lzrazen h!?-tuda
Opomba ket'na Kraj izvedbe
Bor <0.M mglL B IS0 17294-2- 2016, MB
Banj 210 # pall Ba [3017294-2- 2016, MB
Cink <10 pall Zn IS0 17294-2: 2016, MB
Kositer <10 pall Sn 150 17294-2: 2016, MB
- o oL ng  SSTEVISOMSZ 208
Lahkohlapni halegenirani ogljikovediki
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <01 pall EN IS0 15680: 2003, MB
Trikloroeten (trikloroetilen) <01 pall EN IS0 15680: 2003, MB
Tetrakloroeten+tnkloroeten <0.2 # pall EN IS0 15680: 2003, MB
1,2-Dikloroetan <0.2 pall EN IS0 15680: 2003, MB

Pesticidi in metaboliti

Acatoklor w01 # Sl EN SO 11369 modif.

1957 MB
Adrazin <00 ugll EN |51(;;;:3?Eﬂgudif.:
Atrazin, Desetil- <0.01 ugl EN |51E;;;:i?:ﬂgudif.:
Atrazin, Desizopropil- <0.04 ugl EN |51(;;;:;?;E:ﬂgudif.:
Benfazon <0020 uglL DIN 384':|T-'3-’3|:IIII rlra:ladif_: 201081
Bromacil <0.01 ugll EN |51(;él_l;l:;?;qﬁﬁﬂgndif.:
Dikamba <0.020 uall DIN SBdﬂT-B?AEodif.: 20101,
Dimetenamid <0.01 ugl EN |51(;;;:3?Eﬂgudif.:
Diuron <001 uall EN |31(;E;I%I:§|f5:ﬂgmdif.:
Izoproturon <001 ugll EN |51E;;T‘|:;ilfﬁﬁdgmdif.:
Klorbromuron <001 uglL EN |31(;E;I%I:§|f5:ﬂgmdif.:
Klorotoluron <001 uglL EN |51(;;;:§|f5:dgmdif.:
Linuron <0 uglL EN |31(;E;|T‘|:§|fiﬁﬂgmdif.:
Malation <001 uglL EN |51(;;;:§|f5:dgmdif.:
MCPA <0.020 ugll DIN 38407-35 modif : 2010F],

MB




Rezultati preskusanja

# Rezultal oznaceni z # se nanasap na neakrad|

Parameter E:i:ﬁ; Enota l::f::
MCPP <0.020 pall
Metalaksil <0.01 poll
Metamitron <0.01 pgll
Metazaklor <001 pgll
Metobromuron <0.01 pall
Metoksuron <0.02 palL
Metolaklor <0.01 pgll
Metribuzin <0.01 pall
Mezotron <0020 pall
Monolinuron <0.01 palL
Manuron <0.01 pgll
Propazin <001 pgll
Sebutilazin <0.01 pall
Simazin <0.01 palL
Terbutilazin <0.01 pall
Terbutilazin-desetil <0.01 pall
Terbutrin <00 pafl
2 6-Diklorobenzamid <0.02 pall
24DP <0.020 pall
24D <0.020 pall
24571 <0.020 pall
24-DB <0.020 pall
Policikliéni aromatski egljikevediki

Benzo(a)piren <0.004 palL
Benzo{b)fluoranten <0.004 pglL
Benzolk}flucranten <0.004 pglL

Metoda
Kraj izvedbe
DIN 38407-35 modif.: 20108,
ME
EN 130 11369 modif..
199781, MB
EN 130 11369 modif :
19978, MB
EN 130 11369 modif..
199781 MB
EN 130 11369 modif..
199751, MB
EN 150 11369 modif..
199751, MB
EN 130 11369 modif :
19978, MB
EN 130 11369 modif..
19974, MB
DIN 38407-35 modif.: 20108,
ME
EN 130 11369 modif..
199781, MB
EN 130 11369 modif.:
19978, MB
EN 130 11369 modif..
19978, MB
EN 130 11369 modif..
199781, MB
EN 130 11369 modif..
199781, MB
EN 130 11369 modif :
19978, MB
EN 130 11369 modif..
19974, MB
EN 130 11369 modif..
199781, MB
EN 130 11369 modif :
19978, MB
DIN 38407-35 modif.: 20108,
ME
DIN 38407-35 modif.: 20108,
ME
DIN 38407-35 modif.: 20108,
MB
DIN 38407-35 modif.: 20108,
MB

EN IS0 17993 modif.: 2002,
MB

EN IS0 17993 modif.: 2002,
MB

EN IS0 17993 modif.: 2002,
MB




Rezultati preskusanja

# Rezultab aznatani 2 # s& nanadao na neakradit

Parameter Rezultat Enota lzragen h!?toda
Opomba kot'na Kraj izvedbe
Indeno{1,2,3-c.d)piren 0005 # ugll SISO 7SS mod- 2002
Benzo(ghijperilen <0.004 uglL ENISO T8 modf - 2002
Policikliéni aromatski ogljkovodiki (vsota) ~ <0.005  # uglL EH 'SEDGJ;E?; e
Splosni fizikalno-kemijski parametri
Karbonana frdota 134 # °N EN IS0 9963-1: 1985, MB
Skupna trdota 174 N IS0 6059 1984, MB
Barva (436 nm) <01 m1 SIST Eg:'ﬁagﬁammda
Motnost 01 NTU IS0 7027 - 1- 2016, MB
Amonij <0013 mgl  NHA  ISO11732: 2005 MB
Nitrat 10 mgl  NO3 IS0 10304-1: 20075, MB
Nitrit <0.007 mgl  NO2 IS0 13395: 1996, MB
Celotni organski ogijik- TOC <5 mglL c IS0 8245 1999, MB
Klorid 42 mall Ol IS0 10304-1: 2007E, MB
Sulfat 15 mgl S04 IS0 10304-1: 20078, MB
Fluorid <02 mglL F IS0 10358-1: 19927, MB
Sl 0 # mglL S IS0 17294-2- 2016, MB




Razsirjena fizikalno kemijska analiza vrtine Izlake

Rezultati preskusanja

# Rezullat onatani z # ge nanadaio na neakrat

Parameter Rezultat Enota |zraZen Metoda
Opomba kot'na Kraj izvedbe

Policikliéni aromatski egljikevodiki - PAQ

Policiklicni aromatski ogjikovodiki 0,004 o SISTISO 28540:2012,
(vsota-BbF, BkF, BghiP, 1.2,3-c,dP) : H modif, MB

Anorganski parametri

Celotni cianid <10 uglL CN SO 6703-1; 198411, MB

Kovine in mikroelementi

Natri 5.0 mall Na IS0 17294-2- 2016, MB
Mangan A0 uglL Mn SO 17294-2- 2016, MB
Zelezo 3 # uglL Fe IS0 17294-2: 2016, MB
Alumini <10 uglL Al SO 17294-2- 2016, MB
Kadmij <010 uglL Cd S0 17294-2- 2016, MB
Krom 0 uglL Cr IS0 17294-2- 2016, MB
Nikelj 51 uglL Ni SO 17294-2- 2016, MB
Svinec A0 uglL Pb IS0 17294-2: 2016, MB
Antimon A0 uglL Sb SO 17294-2: 2016, MB

frzen <10 pall As IS0 1T234-2- 2016, MB




Rezultati preskusanja

# Rezultab aznaceni 2 # se nanaiajo na neakraditi

Parameter Rezultat Enota lzraZen I'n!l;_:toda
Opomba kot'na Kraj izvedbe
Baker <0.001 maglL Cu 150 17294-2: 2016, MB
Selen <10 pall Se 150 17294-2: 2016, MB
Bor 0017 mglL B 150 17294-2- 2016, MB
Banj 14 poll Ba 150 17294-2: 2016, MB
Cink 110 poll In 150 17294-2: 2016, MB
Kositer <10 pall Sn 150 17294-2: 2016, MB
o o1 oL vg  SSTENIO1ES2 208
Lahkohlapni halegenirani egljikevodiki
Tetrakloroeten (tetraklorostilen) <01 pgll EN 130 15680: 2003, MB
Trikloroeten (frikloroetilen) <01 pall EN IS0 15680: 2003, MB
Tetrakloroeten+trikloroeten <0.2 & poll EN 130 15680: 2003, MB
1,2-Dikloroetan <0.2 poll EN 120 15680; 2003, MB

Pesticidi in metaboliti

Acsokior w001 # ol EN SO 11369 modit

19975, MB

Adrazin 0,093 uglL EN |51(g)9‘|?133|qﬁ:ﬂgmdif.:
Arazin, Desefil- 0.085 ugll = '51'3;;?1[;3'%;“”-1
Atraczin, Desizopropi- <001 gl EN |51{;91 ?1[ ;ﬁ gmdif.:
Bentazon 0020 ol DIN 3340?-3:.; ré'mdif.: 20109,
Bromacil <001 ol EN |51{;91 ?1[ ;ﬁ gmdif.:
Dikamba 0020 ol DIN 3840?-3?“ ré'mdif.: 20109
Dimetenamid <0.01 uglL EN |51(;g1?133|f5;gmdif_:
Diuron 001 ol EN |51391 ?1[ ;alﬁ; gmdif.:
lzoproturon 001 ol EN |51391 ?1[ ;alﬁ; gmdif.:
Klorbromuron <0.01 uglL EN |51(;5;|?133I?Edg10dif_:
Kiorotaluron <001 ol EN |51391 ?1[ ;alﬁ; gmdif.:
Linuron <0.01 uglL EN IS0 11369 modif.:

199761, MB




Rezultati preskusanja

# Rezultal oznaceni z # se nanatao na neakrad

Parameter Rezultat Enota lzrazen h!?.-tr.l-da

Opomba kot'na Kraj izvedbe
Malation <0.01 uglL EN |51%I%g?;gmdif.:
MCPA 0,020 Jgl DIN zs-au'.rf-e.?hfl rémdif.: 20108,
MCPP 0,020 ol DIN ss-ntmf-e.f:fI Endif.: 20108),
Metalaksil <00 uglL EN |51(;;|?1§I?Edgndif_:
Metamitron <0 uglL EN |51f;€:|?133|j5;g10dif_:
Metazaklor <00 uglL EN |51(;‘E;I?13:5;g1udif_:
Metobromuron <0 uglL EN |51(;é|?1§|:5;gndif_:
Metoksuron <002 uglL EN |51%I%g?;gmdif_:
Metolaklor <00 uglL EN |51(;‘E;I?13:5;g1ndif_:
Metribuzin <0 ugll EN |51(;;|?1§I?Edgndif_:
Mazotrion <0.020 uglL DIN 3840?-3:r5lll1rgodif_: 20108,
Monolinuron <00 uglL EN IS1(;‘E:I?13:5;g1ndif_:
Monuran <0.01 uglL EN |51c;; ?11 ;ﬁ gmdif.:
Propazin <0.01 ugl EN I51%I%gfagndif.:
Sebufilazin <0 uglL EN ISEE;I?E?:‘gmdif;
Simazin <0.01 uglL EN |51(;é|?1§|:5;gndif_:
Terbutilazin <0.01 uglL EN |51(;;|?1glsﬁ;gmdif_:
Terbutilazin-desetil <0.01 uglL EN |51f;;?13=ﬁzﬂg10dif.:
Terbutrin <0.01 uglL EN |51(;;I?1;il=ﬁgﬂgmdif_:
2 6-Diklorobenzamid <0.02 uglL EN '51f;;?1{gf:ﬂgﬂdif-:
24-DP <0.020 uglL DIN E%U?—Eiﬂgadif.: 20108,
24D <0.020 uglL DIN EMD?-E:':ﬂrgudif.: 20101
245T <0.020 ol DIN 3340?-3?#' Eadif.: 20108
24-DB <0020 ol DIN 3840?-3:; Eodif.:?[ﬁmﬁt
Policikliéni aromatski egljikevodiki
Benzo(a)piren <0.004 SIST IS0 28540:2012,

bglL modif. MB




Rezultati preskusanja

# Rezultat oznateni z # se nanadaio na neakrat

Parameter Rezultat Enota lzraZen hfl?tnda
Opomba kot'na Kraj izvedbe
Benzo{b)fluoranten <0.004 pall SIST Iigjfﬁ%ﬂﬂﬂ,
Benzo(ghi)perilen <0.004 pall SIST Iiﬁ;};ﬁgﬂﬂﬂ,
Benzo(kfluoranten <0.004 pall SIST Iiﬁ;};ﬁgﬂﬂﬂ,
Indeno(1.2, 3¢ d)piren <0.004 uglL SIST 'igjfﬁgm’
Sploéni fizikalno-kemijski parametri
Karbonatna trdota 15.1 °N EN 130 9963-1: 1995, MB
Skupna trdota 194 "N 150 6059: 1984, MB
Barva (436 nm) <0.1 m-1 SIST Teltsod?a?g,a p;igzmz i
Matnost 0.2 NTU 150 7027-1: 2016, MB
Amonij <0.013 mglL NH4 ISO 11732; 20054, MB
Mitrat <22 mglL NO3 IS0 10304-1; 2007, MB
Nitnt <0.007 mglL MO2 IS0 13395 1886, MB
Celotni organski ogljik - TOC <05 mglL c 150 8245: 1999, MB
Klorid 6.0 mglL Cl IS0 10304-1; 2007H, MB
Sulfat 38 mglL 504 IS0 10304-1; 2007, MB
Fluorid <02 mglL F IS0 10358-1; 18026, MB
46 mglL Si 150 17294-2- 2016, MB

Silici




