Rezultati preskusanja

# Rezultab oznateni 2 # se nanatajo na neakraditirano degunost

: Zacetek |
Rezultat lzraZen Metoda =1
kljuéek
Parameter Opomba Enota ket'na Kraj izvedbe zE’m;lalllli(z:e
Vzorec 23/104473: SOSPV Peske - Kandrse, zajetje Zvarulje
Terenske meritve
Elektriéna prevodnast (20°C) 466 pSicm SISTEN 27888: 1998, na 05.10.23
mestu odvzema 05.10.23
Meritev apravienaprn T=13.1°C
Okus brez posebrost & OMORM M 8620: 2012, na 05.10.23
mestu odvzema 051023
Temperatura vode 131 °c SISTDIN 38404-4:2000,na 051023
mestu odvzema 05.10.23
on| brez vonja 2 ONORM M&620: 2012, na 05.10.23
mestu odvzema 05.10.23
pH 75 SIST EN 150 10523: 2012, 05.10.23
na mestu odvzema 05.10.23
Mertev opravienapn T=13.2°C
Mesto uporabe
Rezultat lzraZen Metoda Lacetek |
kljuéek
Parameter Opomba Enota kot'na Kraj izvedbe zaan.zlilllilz:e
Vzorec 23/104474: SOSPV Peske - Kandrse
Terenske meritve
Elektriéna prevodnost (20°C) 466 HSicm SIST EN 27888: 1998, na 05.10.23
mestu odvzema 051023
Meritev opraviienapn T= 186 °C
Klor-prost 021 mglL SIST EN IS0 7393-2:2018, 05.10.23
na mestu odvzema 05.10.23
Okus brez posebnosti & ONORM M6620: 2012, na 05.10.23
mestu odvzema 051023
Temperatura vode 186 °c SIST DIN 38404-4:2000,na  05.10.23
mestu odvzema 05.10.23
Von] brez vonja # ONORM M8620: 2012, na 05.10.23
mestu odvzema 05.10.23
pH 76 SIST EN 180 10623: 2012, 05.10.23
na mestu odvzema 05.10.23
Mentev opravijenapn T=18.7 °C
Vzorec 23/104475: SOSPV Peske - Kandrse
Terenske meritve
Klor-prost 022 mglL SIST EN IS0 7393-2:2018, 05.10.23
na mestu odvzema 051023
Temperatura vode 17.5 °c SIST DIN 38404-4:2000,na  05.10.23
mestu odvzema 05.10.23




Zajetje Zvarulje

Rezultati preskusanja

: Zacetek |
Rezultat lzrazen Metoda -
kljucek
Parameter Opomba Enota kot'na Kraj izvedbe ZZ,,EJ,T{;‘,_.,
Splosni fizikalno-kemijski parametri
SIST EN IS0 7887 2012 - 06.10.23
-1
Barva (436 nm) <01 o metoda B, MB 06.10.23
. 06.10.23
Motnost <01 NTU 150 7027-1: 2016, MB 06.10.23
- s 09.10.23
+ . il
Amornij <0.013 malL NH, IS0 11732; 20051, MB 0910.23
Mesto uporabe e
: Zacetek |
Rezultat lzraZen Metoda -
kljuéek
Parameter Opomba Enota kot'na Kraj izvedbe zim‘,ﬁ'ﬁe
Anorganski parametri
SISTENISO 10304-4:2000, 241023
Bromat < # kol KR 241023
Lahkehlapni halegenirani egljikevediki
Bromodiloromelsn 024 uglL ENISO 15680: 20031, MB o 1020
i . 06.10.23
Dibromaklorometan 029 pall EN IS0 15680: 20031, MB 111023
] 06.10.23
Tribromometan (bromoform) <02 poll EN SO 15680: 2003, MB 444023
. . 06.10.23
Triklorometan (kloroform) 0.18 pall EN IS0 15680: 20031, MB 111023
Trihalometani (vsota) 0.71 poll EN IS0 15680: 20031, MB ?ﬂggg
Sploéni fizikalno-kemijski parametri
SIST EM IS0 7887: 2012 - 06.10.23
-
Banva (436 nm) <0 L metoda B, MB 06.10.23
. 06.10.23
Motnost <0.1 NTU 1850 7027-1: 2016, MB 06.10.93
- ; 09.10.23
+ . 2
Amonij <0.013 mglL NH, IS0 11732 2005, MB 09.10.93
Klorat 0.09 " mgl. cio; SIST EN 1SO 10304-4: 06.10.23

202281 MB 06.10.23




Rezultati preskusSanja

Rezultat lzrazen Metoda Lacetek|
kljucek
Parameter Opomba Enota kot'na Kraj izvedbe z:n:ri::
Splosni fizikalne-kemijski parametri
. . . 23123
Kalij 0z malL K EN IS0 14911: 199900, MB 231123
n . . 231123
Kalci] 70 mglL Ca? ENISO 14911: 19990, MB 534493
. " 231123
|y - 1
Magnezij 36 malL Mg EN 15O 14911: 19990, MB 931123
Rezultati preskusanja
Stevilo kelenij pri 36 °C Stevilo kelonij pri 22 °C Koliformne bakterije Escherichia coli

8t vzorca

Lab.5t.  Vzoréno mesto

ZINO44T3 1 - zgjetie Fvarule (pred
2320621  priprava)

23104474 3 - stanovanjski objekt
2320622

231104475 3 Stanovanjski objekt
23120623

130 6222-1999, tehnika
prelivanja, gojisée YEA
LJ
CFLimL

05.10-07 1023

<1l

<10

150 6222:1999, tehnika
prelivanja, gojiite YEA
LJ

CFUmL

05.10.-08.10.23

<1l

<1()

1509308-1:2014 IS0 9308-1:2014
LJ LJ
CFUM00mL CFUM00 mL
05.10.06.10.23 0510061023
ocenjeno 2 ni najdenc
ni najdeno ni najdeno
ni najdena ni najdeno




Razsirjena fizikalno kemijska analiza na zajetju Zvarulje

Rezultati preskusanja

# Rezultab oznateni z # se nanadajo na neakrag

Parameter Rezultat Vrednosti Enota lzraZen I'ufl?tnda
Opomba pod LOQ kot/na Kraj izvedbe
Anecrganski parametri
Celotni cianid <10.0 <15 # gl CN IS0 B703-1; 198411 MB
Kovine in mikroelementi
Matrij 081 mg/L Ma 150 17294-2- 2016, MB
Mangan <1.0 02 # pgl Mn 150 17234-2- 2016, MB
Zelezo <100 8 <50 # gl Fe 150 17234-2- 2016, MB
Alurmiinij 15 gL Al 150 17284-2- 2016, MB
Kadmij <0.10 <003 # pgl Cd IS0 17294-2- 2016, MB
Krom <1.0 HglL Cr IS0 17294-2- 2016, MB
Mikelj <1.0 <04 & pgl Ni IS0 17294-2- 2016, MB
Svinec <1.0 <02 & pgl Pb IS0 17294-2- 2016, MB
Antiman <1.0 02 # pgl Sh 150 17294-2- 2016, MB
Arzen <1.0 <08 # pgl As IS0 17294-2- 2016, MB
Baker <0.001 mg/L Cu 150 17294-2- 2016, MB
Selen <1.0 <06 # gl Se 150 17234-2- 2016, MB

Bor <0.010 <0002 # mgl B 50 17254-2- 2016, ME




REZUItatI prESklISﬂnja # Rezultal ommateni z # se nanadajo na neakradi

Parameter Rezultat Vrednosti Enota lzrazen h!?tuda
Opomba pod LOQ kot'na Kraj izvedbe
Banj <10 pall Ba 150 17294-2: 2016, MB
Cink <10 pall Zn 150 17294-2: 2016, MB
Kositer <10 pall Sn 150 17294-2: 2016, MB
Zivo srebro <0010 0005 # pgl  Hg S'“ﬂ"ii';;;:fﬁém
Lahkohlapni halegenirani egljikevediki
Tetrakloroeten (tetraklorosfilen) <01 pall EN IS0 15680: 2003, MB
Trikloroeten (frkloroetilen) <01 pall EN IS0 15680: 2003, MB
Tetrakloroeten+trikloroeten <0.2 & pall EN IS0 15680: 2003, MB
1,2-Dikloroetan <0.2 pall EN IS0 15680: 2003, MB

Pesticidi in metaboliti

Acetoklor 001 & <0083 # gl EN 1SO 11369 modif.

1997 MB
Atrazin <0.01 0002 # gl z '51{;;?1;1?31;‘”‘”‘
Afrazin, Desefil- <0.01 0M # pgl EN |51c;;?11;1|:531 gmdif.:
Atrazin, Desizopropil- <0.01 <0007 # pgl EN '51‘5;;?1;":5315”0‘”-1
Bentazon 0.020 0001 # gl DIN 3&3.40?-3&:;:"I Endif.: 20108,
Bromacil <0.01 Q0M % pgl EN |51c;;?1&:5; gmdif.:
Dikamba <0.020 <0002 # gl DIN 3840?-3?'FI rélndif_: 20108,
Dimetenamid <0.01 <0002 # gl EN |51f;;?1§|:5§1gmdif_:
Diuran 0.0 000 # pgl EN |51(;;?E|?g1gmdif_:
Izoproturon <001 <0003 # pgl EN |51(;;?1§|?g1gmdif_:
Klorbromuron <0.01 000 2 gl EN |s1c;;?11;acaz1 gmdif.:
Klorotoluron <001 0003 # gl EN |31¥?113:a§1 gmdif.:
Linuron 0. 0001 # pgl EN |51(;;?‘{;ilfﬂgmdif.:
Malation <0.01 Q0B # gl EN E&:ﬁfﬁ‘ gmdif.:
MCPA <0020 ol DIN 3340?-?,5;\'HI r[;ndif.: 20108,
MCPR 0020 002 ¢ gl DIN 38407-35 modif.: 20101,

ME




Rezultati PI'ES kusanja # Rezultali oznateni z # se nanasaio na neakradi

Parameter Rezultat Vrednosti Enota lzraZen h!?tuda
Opomba pod LOQ ketina Kraj izvedbe

Matalaksil <0.01 0002 # pgl EN ls1%l?li?ﬁ1§udit
Metamitron <001 0001 # ol EN |s1c;;?1{;af; gmdif.:
Metazakior <001 0002 # gl EN EE:;?E?; gmdif.:
Metobromuron <0 0004 # pol EN |51(;5:I?1;5:?:1;1udi1.:
Metoksuron 002 0005 # ol EN EE:;?E?; gmdif.:
Metolaklor <001 0002 # pgl EN |S1(;5:I?1;3L6g1gmdi1_:
Metribuzin <001 0005 # gl EN E%;;:EE; gmdif.:
Mezotrion <0.020 <0004 # gl DIN 3840?_3?“ ré'lodif_:zt:l‘lﬂ[-ill
Monolinuron <00 0001 # pol EN |S1(;S:I?1;3I?ﬁ1;mdif.:
Monuron <0 <0002 # pgl EN |51%|%i?;gndi1_:
Propaan <00 0002 # pgl EN |51(;5:I?1;i:?:1;mdi1.:
Sebulilazin <001 0002 # gl EN |51£;;?1§?; gmdif.:
Simazin <0.01 008 # ol EN IS1%I%S?;gndif.:
Terbutilazin <001 <0002 # gl EN |51(;‘5:|?1§I?:1g1ndi1_:
Terbutiazin-desefi <0.01 0003 # pgl EN '51‘:;;?13%50‘1”-3
Terbutrin <00 <0002 # pgl EN |51(;‘5:|?E|?:1;1ndi1_:
2 6-Diklorobenzamid <002 £ <001 # pgl el 'ﬁg};%i?;gﬂdifi
24-0P <0.020 <0001 # pglL DIN 3840?-3iﬂré‘|adif_:201u[4ll
24D <0.020 <0003 # gl DIN 3340?-3iﬂré1adif_:2{]1ul4ll
245T <0.020 0001 # pol DIN 3&!:40?-3&;ﬂ rgadif.;zmut-'l,
24-DB 0.020 0004 # gl DIN 3840?-3?ﬂré1adif.:2010[“|,

Policikliéni arematski egljikovodiki

Benzo(a)piren <0.004 uglL EN IS0 17993 modif - 2002,

MB
Benzo{b)fluoranten <0.004 uglL ENISO 1?9‘ﬂfénodrf-: 2002,
Benzofk|fiuoranten <0.004 uglL ENISO 1?9'9:';ﬂ0dlf.2 2002,
Indena(1,2,3-c d)piren 0005 # gl EN IS0 17993 modif - 2002,

ME




Rezultati preskusanja

# Rezultah oznadeni z # se nanadajo na neakradit

Parameter Rezultat Vrednosti Enota lzraZen h!?toda
Opomba pod LOQ kot'na Kraj izvedbe
Benzo(ghiperilen <0.004 uglL ENISO ”99,?.5““’“‘ 2002,
Policiklicni aromatski ogljikovodiki (vsota) ~ <0.005 ugll = '32%[:27[?'?:1 g"d”*
Splosni fizikalne-kemijski parametri
Karbonatna rdota 15.1 N EN IS0 9963-1: 1995, MB
Skupna trdota 18.7 N IS0 6059: 1984, MB
Barva (436 ) 01 i IS0 7887 m:t;da B: 2011,
Motnost 02 NTU IS0 7027 - 1: 2016, MB
Amonij <0.013 mglL NH4 SO 11732: 20055, MB
Nitrat 27 mglL NO3 IS0 10304-1: 20070, MB
Nitrit <0.007 mglL NO2 IS0 13395 19966, MB
Celotni organski agljik - TOC <05 malL o IS0 B245: 1999, MB
Klorid 17 malL cl SO 10304-1; 20077, MB
Sulfat 74 mglL SO4 |80 10304-1; 20071, MB
Fluorid 0.2 <0.1 mall F IS0 10359-1; 199261, MB
13 malL Si IS0 17294-2: 2016, MB

Silici




