Rezultati preskusanja

# Rezultali oznadeni z # se nanadajo na neakraditirano degnos

. Facetek |
Rezultat lzrazen Metoda -
kljucek
Parameter Opomba Encta kot/na Kraj izvedbe z:né?iie
Vzorec 23/104466: SOSPV Rove, Zajetje Rove
Terenske meritve
Elektriéna prevodnost (20°C) 530 uSiem SIST EN 27888: 1998, na 051023
mesiu odvzema 09.10.23
Meritev opraviignapn T=14.9°C
Okus brez posebnosti & ONORM M 6620: 2012, na 05.10.23
mestu odvzema 051023
Temperatura vode 149 G SIST DIM 38404-4-2000, na 051023
mesiu odvzema 05.10.23
Von| brez vonja # ONORM MB620: 2012, na 051023
mesiu odvzema 09.10.23
pH 73 SIST EN 150 10523: 2012, 091023
na mestu odvzema 05.10.23
Mentev opravienapn T=15.0°C
- Facetek |
Rezultat lzrazen Metoda -
kljucek
Parameter Opomba Enota kot'na Kraj izvedbe ‘f’,néﬁ'{;
Vzorec 23/104467: SOSPV Rove, Crpaliéée Selo
Terenske meritve
Klor-prost 0.28 mglL SISTEN ISO 7393-2:2018, 05.10.23
na mestu odvzema 05.10.23
Temperatura vods 167 °C SISTDIN 38404-4:2000, na 051023
mestu odvzema 05.10.23
Vzorec 23/104468: SOSPV Rove
Terenske meritve
Elektriéna prevodnost (20°C) 529 pSicm SIST EN 27888: 1998, na 051023
mestu odvzema 051023
Meritev apravienapn T=17.8 °C
Klor-prost 027 mglL SISTEN ISO 7393-2:2018, 05.10.23
na mestu odvzema 05.10.23
Okus brezposebnosti & ONORM M6620: 2012, na 05.10.23
mestu odvzema 05.10.23
Temperatura vods 178 °C SISTDIN 38404-4:2000, na 051023
mestu odvzema 051023
Vonj brez vonja 5 ONORM M 6620: 2012, na 05.10.23
mestu odvzema 051023
pH 73 SIST EN 130 10523: 2012, 05.10.23
na mestu odvzema 051023

Mentev opravienapn T=17.9°C

Zajetje Rove



Rezultati preskusanja

s Zatetek |
Rezultat lzrazen Metoda o
kljuéek
Parameter Opomba Enota kot'na Kraj izvedbe zf’,,,;ﬁﬁ:
Splosni fizikalno-kemijski parametri
SIST EN IS0 7887: 2012 - 06.10.23
-1
Barva (436 nm) 01 L metoda B, MB 06.10.23
i 06.10.23
Motnost 01 NTU 150 T7027-1: 2016, MB 06.10.23
- ; 09.10.23
+ . 1
Amoani] <0.013 mglL NH, IS0 11732; 20051, MB 09.10.23
Mesto uporabe
: Zacetek |
Rezultat lzragen Metoda -
kljuéek
Parameter Opomba Encta kot'na Kraj izvedbe ’in,fj‘i';:
Splesni fizikalno-kemijski parametri
i SIST EN IS0 7887: 2012- 06.10.23
Barva (436 nm) <01 L metoda B, MB 06.10.23
. 06.10.23
Motnost <01 NTU IS0 7027-1: 2016, MB 061023
- : 09.10.23
* . 1
Amonij <0.013 mglL NH, IS0 11732 20051, MB 09.10.23
Zajetje Rove
Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota zaaelzl:‘LT;Ei”aek
s - e as IS0 62221999, tehnika 05.10.2023
Stewilo kolonij pri 36 °C prelivanja, gojiéée YEA, LJ 33 CFUimL 07 102023
s - e s IS0 62221999, tehnika 05.10.2023
Stewilo kolonij pri 22 °C prelivanja, gojiéée YEA, LJ 127 CFUimL 09.10.2023
Koliformne bakierije 150 9308-1:2014, LJ =80 GFUMDD mL 05.10.2023
| ' 06.10.2023
L ] . 05.10.2023
Escherichia coli IS0 9308-1:2014, LJ ni najdeno CFUMO0 mL 06.10.2023

OmreZje in mesto uporabe



Stevilo kolon ij pri 36 °C Stevilo kolonij pri 22 *C Koliformne bakterije Escherichia coli

150 6222-1999, tehnika 150 6222:1999, tehnika
prelivanja, gojiste YEA prelvanja, gojiste YEA 150 9308-1:2014 150 9308-1:2014
LJ LJ LJ LJ
CFLimL CRWNmL CFLH00 mL CFUMO0 mL

8t vzorca 05.10.07.10.23 05.10.08.10.23 05.10.-06.10.23 05.10-06.10.23
Lab it  Vzoréno mesto
g:;%?g?r 2- Crpalitfe Seio <10 o <10 ni najdsmo ni hajdeno
231104468 4 - o
7320620 <10 <10 ni najdena ni najdeno

Razsirjena fizikalno kemijska analiza na zajetju Rove

REZU Itatl pFES kusanja # Rezultab amnateni z # se nanasao na neakradit

Parameter Rezultat Vrednosti Enota lzraZen I'n!f,-tr.-da
Opomba pod LOQ ket'na Kraj izvedbe
Anorganski parametri
Celotni cianid <10.0 <15 # gl CN IS0 6703-1; 198410 MB
Kovine in mikroelementi
Natrij 59 mg'L Na 13S0 17284-2- 2016, MB
Mangan <10 02 # gl Mn IS0 17294-2- 2016, MB
Zelezo <100 -] <50 # gl Fe IS0 172%4-2: 2016, MB
Aluminij <10 pglL A [S0172%4-2: 2016, MB
Kadmij <010 <003 # pol Cd 150 17294-2- 2016, MB
Krom 11 pall Cr 150 17294-2- 2016, MB
Nikelj <10 pall Ni S0 17294-2: 2016, MB
Swinec <10 pglL Pb [S0172%4-2: 2016, MB
Antimon 11 pall Sh IS0 17294-2- 2016, MB
Arzen <10 <08 # gl As IS0 172%4-2: 2016, MB
Baker 0.0039 mg'L Cu S0 17294-2: 2016, MB
Selen <10 <06 #& pgl Se 13S0 17284-2- 2016, MB

Bor <0.01 mg'L B IS0 17294-2- 2016, MB




Rezultati preskusanja

# Rezultab aznatani 2 # se nanadao na neakradi

Parameter Rezultat Vrednosti Enota lzrazen h!t_.-toda
Opomba pod LOQ ket'na Kraj izvedbe
Bari 3 uglL Ba IS 17294-2 2016, MB
Cink 170 uglL Zn IS 17294-2 2016, MB
Kasiter <40 02 # pgl Sn IS0 17294-2 2016, MB
Zivo srebro <0010 0005 # pgl  Hg S'“ﬂ"i&'%?;ﬁfﬁém
Lahkehlapni halegenirani ogljikovediki
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <01 uglL EN ISO 15680: 20032, MB
Trikioroeten (trikloroetilen) <01 uglL EN ISO 15680: 20032, MB
Tetrakloroeten+trikloroeten <02 uglL EN ISO 15680: 20032, MB
1,2-Dikloroetan <02 uglL EN ISO 15680: 20032, MB
Pesticidi in metabolit
Acetoldor <0.01 003 # pgl el 'ﬁg;%flf‘;g“’d“*
Alrazin <0.01 0002 # pgl = 'ﬁ%%ff‘;gﬂdif-i
Afrazin, Desefil- <0.01 <0004 # pgl EN 'ﬁ%%ff;gﬂdif:
Airazin, Desizopropil <0.01 <0007 # pgl Bl 'ﬁ‘g;%jf;gﬂd"-i
Bentazon «0.020 0001 # gl DIN 3340?-aidgndif.:2muﬂl,
Bromacil <0.01 0004 # pgl EN IS1(;S:I?ELE~;gmdif_:
Dikamba <0.020 0002 # gl DIN 3840?-3iﬂrr|3-|odif.:2{?1ﬂ[4ll
Dimetenamid <001 0002 # pgl EN |51(;S:|T133|?g1g10dif_:
Diuron <001 <0001 # pgl = 'ﬁ%ﬁ%gﬂd”-i
lzoprofuron <001 <0003 # pgl = 'ﬁ%ﬁfﬂgﬂd”-i
Klorbromuron <001 0003 # gl EN |s1c;;%3?:1 gmdif.:
Klorotoluron <001 0003 # gl EN |s1c;;%3f:1 gmdif.:
Linuron <0.01 0001 # pgl EN ISEE;I?‘E?;ENH_:
Malation <00 <0003 # gl EN IS1(;J?1;J|?;E13::IH_:
MCPA <0.020 0001 # pol DIN E&D?-ﬁﬂgndif.:zﬂml“l,
MCPD 0000 0002 # ugl DIN 38407-35 modif.: 20108,

ME




Rezultati preskusanja

# Rezultal anateni z # se nanasao na neakradi

Parameter Rezultat Vrednosti Enota lzraZen h_!?tuda

Opomba pod LOQ ket'na Kraj izvedbe
Metalaksil <0 0002 # pgl EN |31f;;|?13:531;1udi1.:
Metamitron <0.01 0001 # pol EN IS1%I?1;JI?;E1MH.:
Mekzakior <001 0002 # gl EN |51c;; ?11;1621 gmdif.:
Metobromuron <0.01 0004 # pol EN IS1E;;?‘{;JI?g1gmdi1_:
Metoksuron <[00 <0005 # pgl EN Iﬁgél?lgsﬁagmdif.:
Metolaklor <0 0002 # pgl EN |51(;;?E:3ﬁ1gmdif.:
Metribuzin <0.01 0005 # gl EN |51c;; ?113621 gmdif.:
Mezotrion <0.020 <0004 # gl DIN 33407—3;;:::::1“,: 201081,
Menolinuron <0.01 000 # pol EN |31f;;|?13:531;1udi1.;
Monuron <00 <0002 # pgl EN |51%|?13?31gmdi1_:
Propazin <0 0002 # pol EN |51f;4|?1§|:3\z1gmdi1_:
Sebutilazin <0 0002 # pgl EN |51f;;?13|?31g10di1_:
Simazin 0. <0003 # pgl EN |51%|?13?21gmdi1_:
Terbutilazin <0.01 0002 # pol EN |31(;;?Elfagmdi1_;
Terbutilazin-deseti <0.01 <0003 # pgl Bl 'ﬁ%ﬁfﬁgﬂdifﬁ
Terbutrin <0.01 <0002 # gl EN |51f;é|?1§lfg1gmdi1_:
2 6-Diklorobenzamid <0.02 Q01 # uol EN |s1.:;; ;glﬁ; gmdif_:
24.0P <0.020 <0001 # pglL DIN 3840?-3«;-d1 rémdif_: 20108,
24D <0.020 0003 # gl DIN 3840?-3?.,4 rgndif.: 20109
245T «0.020 0001 # ol RS el 20108,
24-DB 0,020 0004 # pgl DIN 3340?_3?.4 rémdif.: 20108
Policikliéni aromatski ogljikovodiki
Benzo(a)piren 0,004 gl ENISO 1?99:5 modif - 2002,
Benzo(b)fluoranten <0.004 ugll ENISO 1?9‘9'?Bmodif.: 2002,
Benzofk}fiuoranten <0.004 gl ENISO 1?99:5 modif - 2002,
Indeno{1,2,3-c.dpiren <0.005 EN SO 17993 modif - 2002,

Mol VB




Rezultati preskusanja

# Rezultab cznateni z # se nanasajo na neakre

Parameter Rezultat Vrednosti Enota lzrazen hfl?toda
Opomba pod LOQ kot'na Kraj izvedbe
Benzo(ghi)perilen <0.004 ugll ENISO ”r%fé“”d“': 2002,
Policikiiéni aromatski ogljikovodiki (vsota) ~ <0.005 uglL = '52‘3{:27:59331 g‘“d”*
Sploéni fizikalno-kemijski parametri
Karbonatna frdota 137 °N EN IS 9963-1: 1995, MB
Skupna trdota 157 N SO 6059: 1984, MB
arva (436 ) o » 1507667 metoda :2011
Motnost 03 NTU [SC 7027 - 1: 2016, MB
Amonij <0.013 mgl  NH4 IS0 11732; 20058, B
Mitrat 6.2 mglL NO3 IS0 10304-1; 2007V, MB
Nitrit <0.007 mgl  NOZ SO 13395 19965, B
Celotni organski ogljik - TOC 05 mglL c ISO 8245: 1999, MB
Klorid 6.5 mglL Cl IS0 10304-1; 20070, MB
Sulfat 17 mgl  SO4 (SO 10304-1: 20070, MB
Fluarid <02 mglL F IS0 10358-1; 1992E, MB
Silici 33 mglL Si IS0 17294-2: 2016, MB
Mesto uporabe
S T o
Sploéni fizikalno-kemijski parametri
Kali 25 mgl K ENISO 1911 1% B 501120
Kalci %5 mgl  Ca*  ENISOMON: 1999 MB o 11 oy
Maagnes 3 mgl Mgt ENISO 14911 19s B o011




