Rezultati preskusanja

# Rezultal omnateni z # se nanasajo na neakraditirano de@vnost

. Zatetek |
Rezultat lzraZen Metoda e
kljucek
Parameter Opomba Enota kot'na Kraj izvedbe zzniTize
Vzorec 23/117996: SOSPV Strahovlje - $emnik, Zajetje Semnik
Terenske meritve
Elektriéna prevodnost (20°C) 424 uSicm SISTEN 27888: 1998, na 08.11.23
mestu odvzema 081123
Mentev opravienapn T=9.0°C
Okus brez posebnosti  # ONORM M 8620: 2012, na 08.11.23
mestu odvzema 081123
: Zatetek |
Rezultat lzraZen Metoda =
kljucek
Parameter Opomba Enota kot'na Kraj izvedbe Hanajili‘i(z:ﬂ
Vzorec 23/117996: SOSPV Strahovlje - Semnik, Zajetje Semnik
Terenske meritve
Temperatura vode 90 °C SIST DIN 38404-4:2000,na  08.11.23
mestu odvzema 08.11.23
Vonj brez vonja # ONORM M 6620: 2012, na 08.11.23
mestu odvzema 08.11.23
pH 78 SIST EN IS0 10523: 2012, 08.11.23
na mestu odvzema 08.11.23
Menitev opraviiena pn T=9.1°C
Vzorec 23/117997: SOSPV Strahovlje - Semnik, Zajetje Strahovlje
Terenske meritve
Temperatura vode 8.7 °c SISTDIN 38404-4:2000,na 081123
mestu odvzema 08.11.23
Vzorec 23/117998: SOSPV Strahovlje - Semnik, Crpalisée Vine
Terenske meritve
Klor-prost 023 mg/L SISTEN IS0 7393-2:2018, 081123
na mestu odvzema 08.11.23
Temperatura vode 121 °c SISTDIN 38404-4:2000, na 081123
mesfu odvzema 081123
Vzorec 23/117999: SOSPV Strahovlje - Semnik
Terenske meritve
Klor-prost 0.19 mglL SISTEN IS0 7393-2:2018, 08.11.23
na mestu odvzema 08.11.23
Okus brez posebnosti & ONORM M 6620: 2012, na 08.11.23
mestu odvzema 08.11.23
Temperatura vode 132 °C SIST DIN 38404-4:2000,na  08.11.23
mestu odvzema 08.11.23
Vonj brez vonja # ONORM M 6620: 2012, na 08.11.23
mestu odvzema 08.11.23
pH 77 SIST EN IS0 10523: 2012, 08.11.23
na mestu odvzema 08.11.23
Menitev opraviienapn T=13.3°C
Elektnéna prevodnost (20°C) 408 uSicm SIST EN 27888: 1998, na 08.11.23
mesfu odvzema 081123

Menitev opraviienapn T=13.2°C




Rezultati preskusanja

# Rezultal oznaceni z # se nanaao na neakraditirano degunost

: Fatetek |
Rezultat lzragen Metoda s
kljucek
Farameter Opomba Enota kot'na Kraj izvedbe ‘i.,;‘,Ti';
Vzorec 23/118001: SOSPV Strahovlje - Semnik
Terenske meritve
Klor-prost 0.20 mglL SIST EN IS0 7393-2:2018, 06.11.23
na mestu odvzema 06.11.23
Temperatura vode 138 °C SISTDIN 3840442000, na  08.11.23
mestu odvzema 06.11.23
Vzorec 23/118002: SOSPV Strahovlje - Semnik
Terenske meritve
Klor-prosti 017 mglL SIST EN IS0 7393-2:2018, 06.11.23
nia mestu odvzema 081123
Temperatura vode 138 G SISTDIN 38404-4:2000,na  08.11.23
mestu odvzema 081123
Vzorec 23/118014: SOSPV Strahovlje - Semnik, preliv pri vrtini Sava
Terenski podatki
Von| brez vonja 3 ONORM M8620: 2012, na 06.11.23
mestu odvzema 081123
Terenske meritve
Elektriéna prevednost (20°C) 359 uSiem SIST EN 27888: 1998, na 06.11.23
mestu odvzema 06.11.23
Meritev opravienapn T=12.0°C
Temperatura vode 120 G SISTDIN 33404-4:2000,na  08.11.23
mestu odvzema 061123
pH 17 SIST EN 150 10623 2012, 06.11.23
na mestu odvzema 06.11.23

Meritev opravienapn T=12.1°C
Pesticidi in metaboliti

Pesticidi (vsota) <(.02 # poll Labaoratorijska metoda - 131223
izracun , na mestu odvzema 131223

Sploéni fizikalno-kemijski parametri

Okus brez posebrosti & OMORM M 8620: 2012, na 081123
mestu odvzema 081123

Vzorec 23/118000: SOSPV Strahovlje - Semnik

Terenske meritve

Klor-prosti 024 mglL SISTEN IS0 7393-2:2018, 08.11.23
na mestu odvzema 081123

Temperatura vode 118 G SISTDIN 38404-4:2000,na 081123
mestu odvzema 08.11.23

Vzorec 23/118001: SOSPV Strahovlje - Semnik

Terenske meritve




Zajetje Semnik

Rezultati preskusanja

: Zacetek |
Rezultat lzrazen Metoda i
kljucek
Parameter Opemba Enota kot'na Kraj izvedbe zzn;[liz:
Splosni fizikalne-kemijski parametri
SISTEN IS0 7887 2012 - 09.11.23
] A
Barva (436 nm) 01 I metoda B, MB 091123
) 09.11.23
Motnost 0.2 NTU IS0 7027-1: 2016, MB 09.11.23
Amani <0013 ml NS ISOt1TTazz00EnMe 01
[1] Metoda CFA
Mesto uporabe
Rezultati preskusSanja
s Zacetek |
Rezultat lzrazen Metoda e
kljucek
Parameter Opomba Enota ket'na Kraj izvedbe zzniﬁ:
Splosni fizikalno-kemijski parametri
SISTEN IS0 7887: 2012- 09.11.23
<] o]
Barva (436 nm) 01 o metoda B, MB 09.11.23
. 09.11.23
Motnost 0.3 NTL [0 7027-1: 2016, MB 091123
Amonij <0.013 mglL NH,* ISO 11732; 2005!", MB 121 133
[1]Metoda CFA
Rezultati preskusanja
Rezultat lzrazen Metoda Zacetek |
kljucek
Parameter Opomba Enota kot'na Kraj izvedbe z:néﬁﬁ:
Splosni fizikalne-kemijski parametri
~ i 23123
- - (1
Kalij 03 mglL K EN IS0 14911: 1999, MB 22.11.23
§ e ] : 231123
Kalij 69 mg/lL Ca? EN SO 14911: 19890, MB 534403
, 5 i 2311.23
Magnezij 26 mglL Mg EN IS0 14911: 1999, MB 231193




Ob¢asna fizikalno kemijska analiza na zajetju Semnik

Rezultati preskusanja

# Rezullati omateni 2 # se nanadajo na naakrad

Parameter Rezultat Enota lzraZen I'nfl?tnda
Opomba kot'na Kraj izvedbe
Policikliéni aromatski ogljikevediki - PAQ
Policiklicni aromatski ogljikovodiki <0.004 ugll SIST IS0 28540:2012,
(vsota-BbF, BKF, BghiP, 11,2,3-,dP) modif., MB
Ancrganski parametri
Celofni cianid <10 pgll CN IS0 6703-1; 1984170, MB
Kovine in mikroelementi
Natrij 0.80 mglL MNa [SO 17294-2- 2016, ME
Mangan <10 pgll Mn 150 17294-2- 2016, MB
Zelezo <10 & pgll Fe 150 17294-2- 2016, MB
Alurninij <10 pgll Al 150 17294-2- 2016, MB
Kadmij <010 pgll Cd IS0 17294-2- 2016, MB
Krom <10 pgll Cr IS0 17294-2- 2016, MB
Mikelj <1.0 pall Ni IS0 17294-2- 2016, MB
Svinec <1.0 pall Ph IS0 17294-2- 2016, MB
Antiman <1.0 pall Sh IS0 17294-2- 2016, MB

Arzen <10 pa/ll As IS0 17284-2- 2016, MB




Rezultati preskusanja

# Rezaultall aznateni 2 # se nanasao na neakradil

Parameter Rezultat Enota lzraZen ln!?toda
Opomba kot'na Kraj izvedbe
Baker <0001 mg/L Cu IS0 172%4-2- 2016, MB
Selen <1.0 pgll Se IS0 17294-2: 2016, MB
Bor <0.0 mg/L B IS0 17294-2- 2016, MB
Barij <10 pgll Ba IS0 172%4-2- 2016, MB
Cink <10 pglL Zn IS0 17294-2 2016, MB
Kositer <1.0 pgll Sn IS0 17234-2- 2016, MB
o st Y oL by SSTEVEOWERIGG
Lahkohlapni halogenirani ogljikovediki
Tetrakloroeten (tetraklorostilen) <01 pgll EN 130 15680: 2003, MB
Trikloroeten (friklorosfilen) <0.1 pgll EN 180 15680: 2003, MB
Tetrakloroeten+trikloroeten <02 & pgll EN 180 15680: 2003, MB
1,2-Dikloroetan <2 gl EN 180 15680: 2003, MB

Pesticidi in metaboliti

Acetoklor 001 # ol EN 1SO 11369 modif.:

1997¢, MB
Atrazin <0.01 ugll EN |51(;S:|?1;E:?Eﬂg1ndif.:
Atrazin, Desetil- <0.01 uglL EN |51(;S:I7‘Elf5:ﬂgmdi1.:
Afrazin, Desizopropil- <0.01 ugll EN IS1{;5:I?1;i:fisﬂgudif.:
Bentazon <0.020 uglL DIN 3840?_3?,,4 ré'lodif_: 20108,
Bromaci <001 ol EN |51(;g1 711 gsgﬂ gmdif.:
Dikamba 0.020 gl DIN 33-.10?-3:.::ﬂ ré'ladif.: 20108
Dimetenamid <0 uglL EN |51(;5;|?1;3|f3:ﬂg10di1_:
Diuron <001 ol EN |s14:;g1 ?11 ie:ﬂ gmdif.:
Izoproturon <001 ol EN |51(;g1 711 ga; gmdif.:
Klorbromuron <0 uglL EN |51(;5:|?E:f3:ﬂgmdi1_:
Klorotoluron 001 ol EN |51(;; ?11 ﬁﬂ gmdif.:
Linuron <0.01 ugll EN IS0 11369 modif.:

1997E MB




CEVIUETIGIE QLNEARE . (W 1 =W 0s059=,

Rezultati preskusanja

# Rezultal oznateni z # se nanadaio na neakra

Parameter Rezultat Enota N Metoda
Opomba kot/na Kraj izvedbe
Malation <0.01 uglL EN |51(;;?1[§|=ﬁ;g1udi1_:
MCEA <0.020 uglL DIN EMD?-Siﬂrémdif.: 201081,
MCPP 0,020 ol DIN zs-atmf-'e.tr':fI ré'ludif.: 20108)
Metalaksil <0.01 uglL EN |51(;;?133|55Eﬂgmdi1_:
Metamitron <0.01 uglL EN IS&: ?‘{ ;ﬂlﬁﬁﬂ gmdif.:
Metazaklor <00 uglL EN |51'E;;?E|,Ezﬂgmdi1_:
Metobromuron <001 uglL EN IS1(;E;I?ELEEI1Emdi1_:
Metoksuron <0.02 ugll EN |51(;;?1§|=E;g1ndi1_:
Metolaklor <0, ugll EN ISEE:I?‘{;JI?EﬂgmdiT.:
Metribuzin <0.01 uglL EN IS&;I%BHI,EEEMH_:
Mezotrion 0.020 ugll DIN 3840?-3?“%19;1”.: 201081,
Monolinuron <001 uglL EN |Sf;;%;i:jiﬁﬂgmdi1_:
Monuron <0.01 ugll EN |51(;;?1;3L5Eﬂgmdi1_:
Propazin <001 ol EN |s1c;; ;{;ﬂlﬁﬁﬂ gmdif.:
Sebutilazin <00 ugll EN |51(;;?1§|=E;g1ndi1_:
Simazin <0.01 uglL EN IS1(;§:I?1;3LEEI1;10di1_:
Terbutilazin <0.01 ugll EN |51(;;?1§|=Eﬁﬂg1ndi1_:
Terbutilazin-desetil <0.01 uglL EN |31%|?Elsﬁ:ﬂgmdif_:
Terbutrin <0.01 uglL EN ISf;;%gf:ﬂgmdif;
2 6-Diklorobenzamid <0.02 # uglL EN IS1%I?ELGEI1;1MH_:
240P <0.020 uglL DIN 3340?-311 Eudif.: 201081,
24D «0.020 gl DIN 3340?-3% Eadif.: 20108
245T 0,020 ol DIN 3840?-3.?HEI Eadif.: 20108
24-DB <0.020 ol DIN 3840?-3.?HEI Eadif.: 20108,

Policikliéni aromatski ogljikovodiki

SIST IS0 28540:2012,

Benzo(a)piren <0.004 pa/lL modif. MB




Razsirjena fizikalno kemijska analiza vode na vrtini Sava (rezervni vodni vir)

Rezultati preskusanja

# Razultati omateni 2 # se nanadajo na neakre

Rezultat Enota lzrazen Metoda
Opomba kot/na Kraj izvedbe

Parameter

Policikliéni aromatski ogljikovodiki - PAQ

Policikliéni aromatski ogljikovodiki 0004 " SIST IS0 28540:2012,
(vsota-BbF, BKF, BghiP, 1,2,3-c,dP) : H modif., MB

Anorganski parametri
Celofni cianid <10 poll CN- IS0 6703-1; 19841, MB

Kaovine in mikroelementi

Natri 0.89 mglL Na* S0 17234-2- 2016, MB
Mangan <10 uglL Mn S0 17234-2- 2016, MB
Zelezo 10 uglL Fe IS0 17234-2- 2016, MB
Aluminj <10 uglL Al IS0 17234-2- 2016, MB
Kadmi <0.10 uglL cd IS0 17234-2- 2016, MB
Krom 14 uglL Cr S0 17234-2- 2016, MB
Nikelj <10 uglL Ni S0 17234-2- 2016, MB
Svinec 40 uglL Pb IS0 17234-2- 2015, MB
Antimon <0 uglL Sb IS0 17294-2- 2016, MB
Arzen 0 uglL As IS0 17294-2- 2016, MB
Baker <0.001 mglL Cu IS0 17294-2- 2016, MB
Selen <40 uglL Se IS0 17294-2 2016, MB
Bor <0.01 mglL B IS0 17294-2: 2016, MB
Bari| <10 uglL Ba IS0 17294-2- 2016, MB
Cink <10 uglL Zn IS0 17294-2: 2016, MB
Kasiter <40 uglL Sn IS0 17294-2- 2016, MB

SIST EN IS0 17852- 2008,

Zivo srebro <0.01 HglL Hg modif. MB




Rezultati preskusanja

# Rezultal oznateni z # se nanadaio na neakraditirano desunost

Parameter Opemba I o
Lahkohlapni halogenirani ogljikoveodiki

Tetrakloroeten (tetrakloroefilen) <01 Mgl EN 1SO 15680: 200312, MB
Trikloroeten (trikloroetilen) <0.1 uglL EN ISO 15680: 2003, MB
Tetrakloroeten-+trikloroeten <02 pglL EN ISO 15680: 2003, MB
1,2-Dikloroetan <0.2 pglL EN SO 15680: 200312, MB
Pesticidi in metaboliti

ko <0.01 uglL EN 181(;;;‘3?%?0dif.:
R <0.01 pgl EN 18891713'?:1 (Bnodif‘:
Abrain, Destli <0.01 uglL EN 131(;91 71'3631 rgodif.:
Az DA <001 g EN 131(39171(3?; rgodif.:
Rk <0.020 i DIN 38407-3?Hrgodif.: 20106,
Bromadi <0.01 uglL EN 18139171(?3:1 rgodif.:
Dikamba <0.020 pol DIN 38407-35Mr§odif.: 20108,
Dimetenanid <001 bl i L
Diuron <0.01 pall EN 131%;3?:1210&{:
—— <0.01 uglL EN 131(;;7113:6; rgodif.:

P e — <0.01 uglL EN 181(;; 71‘;i|‘6i))‘gmodif.:
ks <0.01 gl EN 181(;;71!3?; gwdif.:
Linuron <001 ol EN ISO 11369 modif.:

19974 MB




Rezultati preskusanja

# Rezultab oznateni z # se nanadao na neakraditl

Parameter Rezultat Enota razen Metoda

Opomba kot'na Kraj izvedbe
Malation <0 ugll EN |51(;€:|?Elfiﬁﬂr5nndi1_:
MCPA 0,020 ol DIN 3340?-3?“ ré'mdif.: 20108
MCPE <0.020 ugll DIN 3840?-3?|ﬂré'lodif.:201ﬂf3|,
Metalaksil <0.04 ugll EN |31(;5:|?Elfisﬂgndi1_:
Metamitron <001 uglL EN |51(;‘§:|?1§|?Eﬂr5nudi1_:
Metazaklor <001 uglL EN |51(;‘g‘ll?‘gfiﬁﬂgndi1_:
Metobromuron <0.0 uglL EN |51%|?1§|?Eﬂr5nudi1_:
Metoksuron <0.02 uglL EN |S1(;§:I?1;1|?Eﬂgodi1_:
Metolaklor <0.04 ugll EN |31(;€:|?1E|?Eﬂgndi1_:
Metribuzin <001 uglL EN |51(;‘§:|?1§|?Eﬂr5nudi1_:
Mezotrion <0.020 uglL DIN 3840?-3:5h-ﬂré1ndif,: 20108,
Monolinuron <0.04 uglL EN |51%|?1§|=ﬁ:ﬂr5nudi1_:
Manuron <0.0 uglL EN |51(;§:|T‘{;iljigﬂgodi1.:
Propazin <0 ugll EN |31(;€:|?E|?Eﬂgndi1_:
Sebutilazin <001 uglL EN |51%|?1§Lﬁ;r5nudi1_:
Simazin <001 uglL EN |51(;‘g‘ll?‘gfiﬁﬂgndi1_:
Terbutilazin <0.04 uglL EN |51%|?1§|=ﬁ:ﬂr5nudi1_:
Terbutilazin-desefi <0.01 ugl EN |51.:;; ;glagﬂ anodn_:
Terbutrin <00 ugll EN |31(;€:|?E|?Eﬂgndi1_:
2 6-Diklorobenzamid <0.02 uglL EN |51%|?1§Lﬁ;r5nudi1_:
2 40P «0.020 ol i PR 20108,
24D 0,020 ol DIN EMUT-S?#I ré'mdif.: 20108
245T «0.020 ol DIN 38407-36 modi: 20109
24-DB <0.020 uglL DIN EMUT-ﬁﬂgndif.: 20100,
Policikliéni aromatski egljikovodiki
Benzo{a)piren <0.004 gl SIST IS0 28540-2012,

modif., MB




Rezultati preskusanja

# Rezultal oznateni z # se nanasap na neakrad

Benzo{b)fluoranten <0.004 ugll SIST ﬁgjfﬁg:zmz
Benzo(ghi)perilen <0.004 pglL SIST Iigjfﬁ%mﬂ,
Benzo{kMiuoranien <0.004 uglL SIST ﬁgjﬁﬂgzmz
Indeno(1,2,3-c d)piren <0.004 uglL SIST ﬁgj{ﬁgzmz’
Sploéni fizikalno-kemijski parametri
Karbonatna trdota 1o # N EN IS0 9963-1: 1995, MB
Skupna trdota 142 N IS0 6059: 1984, MB
Barva (436 nm) <01 m SIST T&LSOEEEBJBEME )
Motnost 05 NTU IS0 7027-1: 2016, MB
Amonij <0013 mgl  NHs  ISO 11732 20051, MB
Nitrat 44 mgl  NO; IS0 10304-1: 20078, MB
Nitit <0.007 mgl  NO;  ISO 13395 19961, MB
Celoini organski ogijik- TOC <05 mglL c IS0 8245: 1999, MB
Kiorid 14 mgl  CF 130103041 2007, MB
Suifat 7 mgl  SOF IS0 10304-1: 20078, MB
Fluorid <010 mglL F 1SO 10359-1:199251, MB
mglL S IS0 17294-2: 2016, MB

Silicij 14 #




Rezultati preskusanja

Stevilo kolonijpri  Stevilo kolonijpri  Koliformne Clostridium
36°C 22°C bakterije Escherichia coli perfringens Enterokoki
150 6222:1999, 130 6222:1999,
tehnika prelivanja,  tehnika prelivanja, . ) _ i
gojisée YEA gojise YEA IS0 9308-1:2014  1509308-1:2014  1SO 141832013 150 7899-2-2000
LJ L L) LJ LJ LJ
CFUmL CAlmL CANM00 mL CFUMO0mL CAN100 mL CFUM00mL
§t vzorca 08.11.-10.11.23 Bi-111a 08.11.09.11.23 [N R s 0611021123 08.11-10.11.23
Lab. &t Vzoréno mesto
2317996 . )
yogpey - Zoietie Semnik (pred pripravo) Al 83 =80 ocenjeno > 1
%;gay ;ﬁfwﬁ {pred <10 <10 rii najdeno ni najdenc
%;g%ﬁ 3- Crpaliite Vine <10 <10 rii najdeno ni najdenc
%-;g%g 4 <10 <10 ni najdeno ni najdeno ni najdeno ni najdeno
%;;gggo 3 <10 =10 ni najdeno ni najdeno
%;;g$1 & 10 =10 ni najdeno ni najdeno
218002 7 <10 <10 ni najdeno ni najdeno

231228%




